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Ubicación inmueble: Av. Central s/n y Santa Prisca, Col. Ciudad Azteca, CP. 
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Evaluador técnico: Arq. Jacobo Rosas Osorio
Fecha de inspección: 22 de septiembre de 2017

Lunes 25 de septiembre de 2017

REPORTE DE INSPECCIÓN

Por la presente me permito informar que se llevó a cabo la inspección visual de este
inmueble el día 22 de Septiembre a las 3:20 p.m. y terminando a las 7:30 p.m. por
motivo del sismo ocurrido el 19 de septiembre del presente, observándose lo siguiente.

La clínica es una construcción de 3 niveles de forma simétrica, con un vestíbulo central,
con una escalera central en vestíbulo y cubo de elevador, cuenta con escaleras de
emergencia en fachada principal y posterior. La construcción está asentada en tipo de
suelo III, lacustre y es a base de estructura de concreto en marcos rígidos, columnas,
losa reticular, trabes, losas y muros de mampostería.

Iniciamos recorrido en vestíbulo principal por la sala de espera de control de
prestaciones, salud en el trabajo, curaciones, rayos x, medicina preventiva donde
encontramos desprendimientos de acabados, separación de plafones y fisuras en muros
divisorios.

Después llegamos a el área de farmacia donde hallamos un muro fisurado por tubería de
instalación que llega a un registro, en la misma área se presenta fractura de
mampostería adosado a columnas de concreto, las cuales se revisaron y no presenta
daño, sin embargo, en esta área se presenta asentamiento anterior al sismo.

El recorrido prosiguió por fachada principal, donde la mampostería adosada a columnas
resulto fracturada, pero las columnas no sufrieron daño.

En las escaleras de emergencia constatamos que hay falla por cortante en los muros lo
que la hace de riesgo, no se observan fisuras en trabes. En la zona de escalera central
hay separación de junta constructiva y trabes fisuradas, los escalones se conservan en
buenas condiciones

Para el cubo de elevadores se observaron fisuras en los muros, no se ve de riesgo.

Continuando el recorrido por el primer nivel observamos que existe pendiente en el área
de gobierno que es justo arriba de farmacia, consideramos que es provocado por el
asentamiento existente antes del sismo.

En segundo nivel no se presentan fisuras en muros divisorios, desprendimientos de
acabados y separación de juntas de plafón.
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CONCLUSIÓN

El diagnóstico de la evaluación de la clínica es que no hay riesgo de colapso, sin
embargo las zonas más afectadas resultan ser las escaleras de emergencia porque
presentan fisuras en muros por cortante y las escaleras centrales las cuales tiene
separación de juntas constructivas y fisuras en trabes, lo que las hacen de riesgo,
también se observaron asentamientos diferenciales los cuales requieren de análisis de
mecánica de suelos para su reforzamiento. Se recomienda retirar los muros de
mampostería adosados a columnas que presentan fisuras para confirmar que no existen
daños en estas.

Como primer medida se debe atender la reparación inmediata en escaleras, posterior a
esto ya podrá ser habitable para su operación y funcionamiento.

Atentamente

Arq. Jacobo Rosas Osorio
Director Responsable de Obra 1058, SAOP/84/12/0991
CÉDULA POFESIONAL 861033
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